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RILHAC XAINTRIE

Mairie
Le bourg
Destinataire(s)
LT I
RILHAC XAINTRIE 19220 RILAASXAIN
Eau de procédé
Echantillon n° : 20220106-22152-38882 Nature de I'échantillon =~ EAU DE PROCEDE
Site RILHAC XAINTRIE
Date de prélévement 06/01/2022 Date de réception 06/01/2022
Heure de prélévement 10:55 Analyse commencée le 06/01/2022
Prélevé par QUALYSE Analyse terminée le 10/01/2022
Référence client
Autres précisions ECOLE MITIGEUR CUISINE
ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE LIMITES
CONTRACTUELLES
BACTERIOLOGIE
23 Microorganismes revivifiables 2 22°C -68H 0 UFC/mL NF EN ISO 6222 300
2% Microorganismes revivifiables 4 36°C- 44H 0 UFC/mL INF EN ISO 6222 300
% Bactéries coliformes 0 UFC/ 100 mL NF EN ISO 9308-1-septembre 2000 0
% Escherichia coli 0 UFC /100 mL NF EN ISO 9308-1-septembre 2000 0
2% Enterocoques 0 UFC/ 100 mL NF EN ISO 7899-2 0
I Bact. et spores sulfito-rédu. 0 UFC /100 mL NF EN 26461-2 0

Conclusion : L'échantillon analysé est qualifié "satisfaisant" par rapport aux limites énoncées.

BACTERIOLOGIE : Un dénombrement de 1 ou 2 signifie présence. Un dénombrement de 3 a 9 correspond a un nombre estimé.

Validé par : Sophie CHAUMEIL Technicien

| Date de validation:  10/01/2022
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Rapport d'analyse conclu
par le signataire :

M. V. GOHIER
Responsable d unité
Chimie eaux - environnement

Les informations données par le client pu vétérinaire sont préseniées en carnctére gras, Les informations

en italique et en gras sont des données clionts si et seal si le prélévement a été réatise par ce dernier.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous forme de fc-similé photographique intégral
1l nie peut ére reproduit partiellement sans Iapprobation de laboratoire,

Les informations concernant les incertiludes de mesure sont fournies 4 la demande du client,

Pour conclure, déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
Qualyse s'cxonere de toute responsabilité quant aux informations fournies par le client pouvant affecter

la validité du résultat.

Dans le cas ol le prélévement a été réalisé par le client ou son délégataire . les résultats ne se rapportent
qu'a l'objet tel que reu et soumis a essais. Dans tous les autres cas, | risiltats ne se rapportent qu'h l'abjet
soumis A essai.
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